
貼付用

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

病院　RC造

※ JIS A 4201:2003 の規定に基づく
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P. 附 49

P. 附 39

P. 附 42

P. 附 40

P. 附 48

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

避雷針廻り施工参考図 病院　RC造
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ポイント

・Ｃリングに接着剤を塗布しない

・突針が支持管と一直線になるように取り付ける

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

突針の取り付け 病院　RC造

附39

突針

カップリング

支持管



ポイント

・外壁仕上げを確認する

・支持管の垂直を確認する

( 1 )

建築仕上げ完了後、支持管取付金物を仮止めする。

コンクリート打設後、アンカーピッチを確認する。

( 2 )

上・中・下の支持管取付金物に倒れがないよう

調整し、本締めする。

最上部の支持金物に下げ振りを取り付け、

( 3 )

アンカーキャップの内部、外部にコーキング処理を行う。

支持管取付金物周りにコーキング処理を行う。

支持管をバンドにて固定する。

アンカーボルト

支持管取付金物

バンド

支持管

コーキング処理

コーキング処理

アンカーキャップ

( 1 )

建築仕上げ完了後、支持管取付金物を仮止めする。

コンクリート打設後、アンカーピッチを確認する。

( 2 )

上・中・下の支持管取付金物に倒れがないよう

調整し、本締めする。

最上部の支持金物に下げ振りを取り付け、

( 3 )

アンカーキャップの内部、外部にコーキング処理を行う。

支持管取付金物周りにコーキング処理を行う。

支持管をバンドにて固定する。

アンカーボルト

支持管取付金物

バンド

支持管

コーキング処理

コーキング処理

アンカーキャップ

コーキング処理

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

支持管取付金物（コンクリート用）の取り付け 病院　RC造
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P. 附 45

P. 附 44

P. 附 43

P. 附 42

P. 附 46

貼付用

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

ルーバー廻り施工参考図 病院　RC造
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ポイント

・弛みのない配線をする

・アルミ線 (受雷部 )より突出している物がないか確認する

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

アルミ線取付金物（ルーバー用）の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・墨出しは正確に行う

・緩み止めナットを確実に締め付ける

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

アルミ線取付金物（鉄骨用）の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・墨出しは正確に行う

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

アルミ線取付金物（コンクリート用）の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・床はよく乾いているか確認する

・金物は一直線に並んでいるか確認する

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

アルミ線取付金物（貼付用）の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・取り付け長さをよく考慮し、アルミ線の切断を行う

・端子のボルトの緩みの有無を確認する

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

Ｔ型接続端子の取り付け 病院　RC造
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P. 附 49

P. 附 50

P. 附 48

P. 附 51

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

水切り廻り施工参考図 病院　RC造
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ポイント

・墨出しは正確に行う

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

アルミ笠木伸縮継手の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・墨出しは正確に行う

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

分岐端子の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・銅帯の取り出し長さ、角度に注意する

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

水切端子の取り付け 病院　RC造
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ポイント

・ボルト、ナットの落下に気を付ける

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

鉄筋接続クランプの取り付け 病院　RC造
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附 P.51

附 P.51

附 P.53

附 P.53

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

接地極廻り施工参考図 病院　RC造
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ポイント

・端子ボックスの水平を水平器で確認する

・免震の為の余長をとる

01

02

03

04

05

06

07

突針

カップリング

支持管

支持管

端子ボックス

接地極

標示板

附属資料

施工参考例

支線

銅線

銅帯

アルミ線

アルミ帯

保護管

取付金物

取付台

支持管

端子ボックス(露出用)の取り付け 病院　RC造
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